OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: modernizacji i rozbudowy systemu monitorowania obiektów Szpitala przy ul.  Niepodległości 44.

Istniejący system monitoringu, należy rozbudować o następujące elementy:

· 2 kamery na Izbie Przyjęć ( jedna obserwująca dyżurkę pielęgniarek, druga korytarz przy salach obserwacyjnych ).Parametry kamer: kolorowa, 480 linii, 0,3 lux, auto-iris.

· 2 kamery w korytarzu niskiego parteru, obserwujące wejście od strony laboratorium, wind i rampy transportowej. Parametry kamer: kolorowa, 480 linii, 0,3 lux, auto-iris.

· 1 kamera w holu Budynku Głównego, obserwująca wejście do wind, niskiego parteru i schody na oddziały. Parametry kamer: kolorowa, 480 linii, 0,3 lux, auto-iris.

· 1 kamera na Budynku biurowym (dyrekcyjnym), z systemem podczerwieni, obserwująca boczne wejście do Izby Przyjęć z podjazdem do rampy, oraz wejście do budynku „C” (okulistyki) wraz z drogą wewnętrzną i łącznikiem. Parametry kamery: kolorowa dzienno-nocna ( wbudowany promiennik podczerwieni ) 530 linii, obiektyw 3mm – 9mm, 0,5 lux, obudowa hermetyczna, wbudowana grzałka, zakres temp. pracy od -20oC do +50oC

· 2 kamery w podjeździe Przy Izbie Przyjęć obserwujące bramy wjazdowe i wyjazdowe dla karetek ( bez zapisu obrazu w rejestratorze ). Parametry kamery: kolor 500 linii, 0,5 lux, obiektyw od 3mm do 8mm, obudowa hermetyczna z grzałką.

· 2 monitory telewizji przemysłowej, usytuowane w portierni: LCD 19 cali.

· 1 rejestrator 16 kanałowy, zainstalowany w portierni. Parametry rejestratora: kompresja H.264, podłączenie do LAN, 2 wyjścia BNC, 1 VGA, szybkość rejestracji 100 klatek/sek w D1, nadgrywarka DVD, dysk twardy HDD 500GB.

· 1 rejestrator 4 kanałowy, zainstalowany w dyżurce Izby Przyjęć.   Parametry rejestratora: kompresja H.264, podłączenie do LAN, 2 wyjścia BNC, 1 VGA, szybkość rejestracji 25 klatek/sek w D1, nadgrywarka DVD, dysk twardy HDD 500GB.

Wymienione kamery należy oprzewodować, wyprowadzając wszystkie kable do portierni ochrony Szpitala.

W celu dokonania wizji lokalnej prosimy o kontakt z panem Sławomirem Świetlikowskim nr tel. 

/89/ 532 63 22

