OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN 

Wykaz urządzeń oraz czynności do wykonania oddymiania głównej klatki schodowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Wykaz ilościowy urządzeń potrzebnych do wykonania instalacji oddymiania:

1. Wentylator o wydajności 21tyś. Obrotów/ min i sprężu 500-600 Pa – 1 szt.

2. Samoczynna klapa zwrotna – 1 szt.

3. Komplet amortyzatorów – 1 kpl.

4. Wyłącznik serwisowy – 1 szt.

5. Konstrukcja pionowa – 1 kpl.

6. Podstawa dachowa 1 kpl.

7. Wyrzutnia dachowa – 1 kpl.

8. Czerpnia ścienna – szt.

9. Centrala sterujaca – 1 szt.

10. Czujka optyczna dymu – 2 szt.

11. Ręczny przycisk oddymiania – 3 szt.

Wykaz czynności potrzebnych do należytego wykonania instalacji oddymiania:

Należy wykonać kanał wentylacyjny z korytarza ostatniej kondygnacji przez strych i przejść przez więźbę dachową na zewnątrz. W części zewnętrznej wyrzutnie zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. Na strychu kanał wentylacji pożarowej należy zabezpieczyć przeciwpożarowo zgodnie z wymogami.

Zasilanie trójfazowe należy doprowadzić przewodem o odpowiedniej odporności ogniowej z przed głównego wyłącznika prądu.

Należy wykonać dokumentację techniczną, która będzie zawierać wyżej wymienione elementy, zatwierdzoną przez rzeczoznawcę ds. p.poż.

