Opis przedmiotu zamówenia

Wykaz niezbeddnych czynności:

a) sprawdzenie parametrów instalacji sieci hydrantowej zewnętrznej (DN-80, DN-25) na ciśnienie robocze,

b)sprawdzenie parametrów instalacji sieci hydrantowej wewnętrznej na ciśnienie robocze,

c) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń gaśniczych - węży i pradownic wodnych na ciśnienie robocze,

d)taśmowanie końcówek hydrantów i węży,

e) pomiar całej sieci, sprawdzenie instalacji wodnej hydrantowej ppoż wg normy 
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f) próba ciśnienia węży

g) naprawa sprzętu ppoż,

h) legalizacja sprzetu ppoż

Wyżej wymienione czynności nalezy dokonac na zgłoszenie Zamawiającego raz do roku w okresie od 2011r do 2013r.

Wykaz sprzętu gaśniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

1. ul. Niepodległości 44

-117 szt. Podręczny sprzęt gaśniczy,

- 10 szt. Agregaty gaśnicze (CO2)

- 32 szt, Hydrantów szafek,

- 1 hydrant wolnostojacy Ø 75

- 32 szt. Węży w szafkach hydrantowych

2.   ul. Wojska Polskiego 30


-43 szt. Podręczny sprzęt gaśniczy,

- 2 szt. Agregaty gaśnicze (CO2)

- 7 szt, Hydrantów szafek,

- 1 hydrant wolnostojacy Ø 75

             - 7 szt. Węży w szafkach hydrantowych

