SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego przeglądu okresowego (co 2 lata) urządzeń wchodzących w skład instalacji sprężonego powietrza dla celów medycznych Miejskiego Szpitala Zespolonego  w Olsztynie.

Przegląd techniczny obejmuje:

1. Wykonanie przeglądu śrubowych agregatów sprężarkowych typ S50/1-380-400A produkcji AIRPOL Poznań- 2 sztuki

- wymiana filtrów powietrza 2 szt.

- wymiana filtrów oleju 2 szt.

- wymiana separatorów oleju 2 szt.

- wymiana oleju 8 szt.

- wymiana pasków klinowych 4 szt.

- sprawdzenie stanu technicznego zaworów bezpieczeństwa

- sprawdzenie działania wskaźnika temp. Oleju

- sprawdzenie ustawienia kół pasowych

2. Wykonanie przeglądu technicznego osuszaczy

- SD0065 Typ 406 Ultraroc 1 szt.

- OP20

- sprawdzić separator skraplacza

- sprawdzić skuteczność działania w osuszaniu powietrza

- w sieci spr. Powietrza pojawia się kondensat

3. W celu uzyskania sprężonego powietrza do celów medycznych dokonać odpowiedniego doboru filtrów. Obecne filtry (wkłady filtrów) nie spełniają wymogów w uzyskaniu dobrej jakości powietrza, przedostają się skropliny z cząstkami oleju do urządzeń medycznych.

